
Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење 
за ванредне ситуације у Пријепољу, на основу чл. 11. Закона о министарствима („Сл. гласник PC”, 
бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), чл. 146. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 
18/2016) и чл. 37. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), решавајући по захтеву Општинске управе Прибој -  Одељење за 
урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове од 04.10.2019. 
године, достављеном у име инвеститора „Индустријски паркови" д.о.о. Прибој, у поступку 
обједињене процедуре електронским путем ROP-PRI-5605-CFPM-5-FDPNA-1/2019, доноси

3 А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „Индустријски паркови” д.о.о. Прибој, поднет у поступку 
обједињене процедуре електронским путем, за давање сагласности на техничку документацију у 
погледу мера заштите од пожара за реконструкцију објекта -  индустријска зграда за производњу 
елемената монтажних кућа (објекат бр. 4), на катастарској парцели бр. 557/1 КО Рача, општина 
Прибој.

О б р а з л о ж е њ е

Општинска управа Прибој -  Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и 
имовинско-правне послове је, у име инвеститора „Индустријски паркови" д.о.о. Прибој, у поступку 
обједињене процедуре електронским путем поднела овом органу захтев за давање сагласности 
на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за реконструкцију објекта - 
индустријска зграда за производњу елемената монтажних кућа (објекат бр. 4), на катастарској 
парцели бр. 557/1 КО Рача, општина Прибој.

Увидом у достављени захтев и приложену документацију, утврђено је да за поступање по овом 
захтеву нису испуњени формални услови, односно да:

1. Нису приложени пројекти за извођење гасне котларнице, и складишта ТНГ-а, иако су исти 
технолошки провезани са предметним објектом.

ПОСЕБНО НАПОМИЊЕМО СЛЕДЕЋЕ
1. У Машинско-технолошком пројекту број 03-03/19 из марта 2019. године, урађеном од 

стране „АРХИ-ДОМ ПРОЈЕКТ' Прибој, нису дефинисане количине средстава којима се 
врши премазивање, њихове физичко-хемијске карактеристике, место и начин 
складиштења, да ли формирају запаљиву или експлозивну атмосферу, начин поступања, 
коришћења и транспорта. Такође, нису дефинисана места намењена за складиштење 
сировине и готових производа.

2. У пројекту електроенергетских инсталација, број 03-03/19 из марта 2019. године, урађеном 
од стране „АРХИ-ДОМ ПРОЈЕКТ" Прибој, није обрађена громобранска инсталација, већ се 
помиње као постојећа, без израчунатог нивоа заштите од атмосферских пражњења на 
основу кога би се утврдило да ли постојећа инсталација задовољава прорачуном добијени 
ниво заштите.

3. У пројекту хидротехничких инсталација број 03-03/19 од 21.03.2019. године, урађеном од 
стране „АРХИ-ДОМ ПРОЈЕКТ“ Прибој, нису приказани улазни параметри на месту 
прикључења (пречници цеви на месту прикључења, притисак и проток воде), нити је 
извршен хидраулички прорачун притиска и протока воде у инсталацији хидрантске мреже, 
на основу којих би се утврдило да ли прорачуном добијени параметри задовољавају 
прописане.

2. У Главном пројекту заштите од пожара број 24/19 из априла 2019. године, урађеном од 
стране „ЕМРЕХ" D.O.O. Beograd, прорачун евакуационих путева у објекгу, извршен је 
према ТП21, а не према одредбама Правилника о техничким нормативима за заштиту 
индустријских објеката од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 1/2018).

3. Главни пројекат заштите од пожара број 24/19 из априла 2019. године, урађен од стране 
„ЕМРЕХ“ D.O.O. Beograd и Пројекат хидротехничке инсталације број 03-03/19 од
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21.03.2019. године, урађен од стране „АРХИ-ДОМ ПРОЈЕКТ Прибој, нису међусобно 
усаглашени у смислу одређивања категорије технолошког процеса предметног погона 
према угрожености од пожара, на основу које се одређује количина воде за гашење пожара 
потребне за један објекат.

4. У приложеној пројектној документацији није дефинисан начин спречавања ширења пожара 
преко крова и у зони спољног зида, са предметног погона на погон који се користи за 
производњу елемената од ручно ламинираног полиестера, што је у супротности са 
одредбама Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од 
пожара.

5. У приложеној пројектној документацији, предвиђено је место намењено за пуњење 
акумулатора за електрични виљушкар, а да није дефинисано о каквим акумулаторима се 
ради, нити је приликом одређивања таквог места употребљен Правилник о техничким 
нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара (чл. 20).

На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену чл. 37. Правилника 
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, те је одлучено као у 
диспозитиву.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од 
дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поступи у складу са 
примедбама из овог закључка, односно поднесе надлежном органу документацију усаглашену са 
примедбама из овог закључка, нема обавезу поновног плаћања републичке административне 
таксе за подношење захтева и накнаде за централну евиденцију, као ни обавезу поновног 
достављања документације, односно дела техничке документације која није била предмет 
усаглашавања са примедбама из овог закључка, у ком случају се примењују одредбе чл. 18 ст. 5, 
7, 8 и 9 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.
Упутство о правном средству: Закључак се може побијати жалбом другостепеном органу МУП-а 
PC, Сектор за ванредне ситуације, у року од 15 дана од дана достављања закључка.
Жалба се подноси Одељењу за ванредне ситуације у Пријепољу Душана Дучића бр. 1. 
непосредно, или путем поште таксирана са 480,00 динара административне таксе. (Службени 
гласник PC 43/2003, ... 38/2019).

Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, 
Одељењу за ванредне ситуације у Пријепољу, под 09.25 број 217-4-18/738-2019 од 16.10.2019. 
године.
/ММ/

Закључак доставити:
1. Подносиоцу захтева,
2. Одељењу за ванредне ситуације у Пријепољу,
3. Архиви. _____
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